КОНТРАКТ № 
[bookmark: _Hlk229495811]ИКЗ 262783808733078380100100010000000000

г. Санкт-Петербург                                                                                                  «    »                 2026 г.

[bookmark: _Hlk229495797]Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ленсвет» 
(СПб ГБУ «Ленсвет»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора Н.С. Михайлова, действующего на основании доверенности от 06.12.2024 № 165, с одной стороны, и 
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2023 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по созданию системы пожарной сигнализации (далее - СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) по адресам: 
Санкт - Петербург, ул. Сердобольская, д. 2Г, лит. А;
Санкт - Петербург, ул. Подольская, д. 36, лит. А;
Санкт - Петербург, ул. Барклаевская, д. 6.
1.2. Технические, экономические и другие требования к документации, которые являются предметом настоящего Контракта, должны соответствовать требованиям Описания объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).
1.3. Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – с момента заключения Контракта;
- окончание выполнения работ - 60 календарных дней с момента заключения Контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость работ определена Расчетом цены контракта (Приложение № 2 к Контракту) и составляет __________________________________________, в том числе НДС __ %_НДС не облагается (указать основание).
[bookmark: sub_1606]2.2. Оплата выполненных работ производится за фактически выполненные работы в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры (в установленных случаях) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. В случае не предоставления Исполнителем в установленный Контрактом срок надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры (в установленных случаях) и счета на оплату срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления надлежащим образом оформленных (ого) документов (а).
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.5. В случае применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется. 
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.7. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.8. Оплата работ, выполненных в декабре, производится до 25-го декабря на основании документов, указанных в п.2.2 настоящего Контракта, выставленных Исполнителем в срок до 15-го декабря текущего года.
2.9. Источник финансирования: внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
[bookmark: sub_1603]2.10. Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.11. В случае, если оплата Заказчиком по настоящему Контракту осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, при уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товара, работы, услуги может быть изменен по соглашению Сторон на основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.12. Возможна замена Акта сдачи-приемки выполненных работ универсальным передаточным документом (далее – УПД) по форме, рекомендованной письмом ФНС России 
от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, приведенной в соответствие с действующей формой счета-фактуры на момент выставления.
В указанном случае, если реквизиты УПД заполнены Исполнителем с указанием обязательных в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налогового кодекса Российской Федерации для первичных документов и счетов-фактур реквизитов (статус документа «1»), счет-фактура не предоставляется. 

[bookmark: sub_1300]3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
[bookmark: sub_1301]3.1. Исполнитель вправе:
[bookmark: sub_1311][bookmark: sub_1312]3.1.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком выполненных работ;
[bookmark: sub_1315]3.1.2. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.
[bookmark: sub_1302]3.2. Исполнитель обязан:
[bookmark: sub_1321]3.2.1. Выполнить работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), Контрактом в установленный срок;
[bookmark: sub_1322]3.2.2. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
[bookmark: sub_1324]3.2.3. Выполнить предпроектное обследование и снятие необходимых размеров помещений и конструкций в объеме, необходимом для выполнения проектных работ;
[bookmark: sub_1303]3.3. Заказчик вправе:
[bookmark: sub_1331]3.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
[bookmark: sub_1332]3.3.2. Требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки;
[bookmark: sub_1334]3.3.3. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта, причиненных по вине Исполнителя;
[bookmark: sub_1335]3.3.4. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов;
[bookmark: sub_1336]3.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
[bookmark: sub_1304]3.4. Заказчик обязан:
[bookmark: sub_1341]3.4.1. Предоставить Исполнителю информацию, для разработки проектно-сметной документации (технический паспорт на здание);
3.4.2. Информировать Исполнителя о предполагаемых изменениях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате выполненных работ, если таковые изменения и последствия предвидятся Заказчиком и не противоречат действующему законодательству;
3.4.3. Принять и оплатить надлежащим образом выполненные в соответствии с условиями Контракта работы;
[bookmark: sub_1342]3.4.4. Обеспечить контроль за исполнением Контракта;
[bookmark: sub_1343]3.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если:
а) Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом от 5 апреля 2013 года             № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2023 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
б) при определении Исполнителя Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя;
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Исполнителем, его права и обязанности по такому Контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены запрет закупок услуг, оказываемых иностранными лицами, и Исполнитель являлся российским лицом.
[bookmark: sub_1344][bookmark: sub_1346]	3.4.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.
[bookmark: sub_1400]
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
[bookmark: sub_1401]4.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2026 включительно, а в части исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Контракту – до момента их полного выполнения.
Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
[bookmark: sub_11401]4.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном ч. 9-23            ст. 95 Федерального закона от 05.04.2023 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.3. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
[bookmark: Par1592][bookmark: sub_1500]4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в случаях:
4.4.1. Отказ Исполнителя от выполнения работ, в том числе, если Исполнитель не приступает к выполнению работ в течение 5 (Пяти) календарных дней после заключения настоящего Контракта, перерыва в выполнении работ по настоящему Контракту;
4.4.2. Существенное нарушение Исполнителем требований к качеству выполняемых работ, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
4.4.3. Однократного невыполнения Исполнителем в разумный срок требования Заказчика об устранении выявленных недостатков в качестве выполняемых работ;
4.4.4. Нарушение Исполнителем срока выполнения работ на срок 5 (Пяти) календарных дней;
4.4.5. При принятии в установленном порядке решения о ликвидации Исполнителя или применении арбитражным судом в отношении Исполнителя процедур банкротства;
4.4.6. При административном приостановлении деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4.4.7. В иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, лично под расписку или направляется Исполнителю с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Исполнителя, указанному в Контракте.
Выполнение Заказчиком указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Исполнителя, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Контракте, информации 
о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях необоснованного и неоднократного уклонения Заказчика от приемки оказанных услуг и осуществления оплаты.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Сдача и приемка выполненных работ оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ или УПД. 
По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику результат выполненных работ посредством направления в адрес Заказчика:
- Акта сдачи-приемки выполненных работ или УПД в двух экземплярах, счета на оплату, счета-фактуры (в случае налогообложения);
- документы в соответствии с разделом 11 Описания объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).
5.2. Заказчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения вышеуказанной документации обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчик от приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 
5.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.5. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
5.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (Два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ или УПД, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в настоящей статье Контракта.
5.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости выполненных работ являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.
5.8. Заказчик обязан отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных Исполнителем, не предусмотренных Контрактом, Описанием объекта закупки и в других случаях, установленных Контрактом и действующим законодательством.
5.9. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, а Заказчик обязан их принять и оплатить на условиях настоящего Контракта.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №-1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила) и иным законодательством Российской Федерации. 
Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент Этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).
6.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.4., 6.5., 6.6. настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2023 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2023 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем. 
Этапы исполнения Контракта определяются в соответствии с положениями п. 8.4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
6.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
6.12. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
6.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
7.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
7.3. До обращения в суд в соответствии со ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Сторона, желающая обратиться в суд, обязана направить претензию Стороне, нарушившей обязательства. Срок для ответа на претензию составляет 10 (Десять) календарных дней.
7.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
[bookmark: sub_11201]8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
[bookmark: sub_11202]8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 7 (Семи) дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
[bookmark: sub_11203]8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

[bookmark: sub_1800]9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
[bookmark: sub_1801]9.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество выполнения работ в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом и предъявляемыми к работам соответствующего рода.
9.2. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы сроком 3 (Три) года с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

[bookmark: sub_11600]10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: sub_11512][bookmark: sub_11503]10.1. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, иных сведений, реорганизации, Стороны информируют друг друга путем направления письменного уведомления в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента изменения указанных сведений. 
Уведомление считается неотъемлемой частью Контракта, заключения Сторонами дополнительного соглашения к Контракту не требуется. Все действия, совершённые до получения письменного уведомления, считаются исполненными надлежащим образом.
[bookmark: sub_11504]10.2. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2023 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: sub_11505]10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
[bookmark: sub_11508]10.4. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
[bookmark: sub_11612]11.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
Описание объекта закупки (Приложение № 1).
Расчет цены контракта (Приложение № 2).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
[bookmark: _Toc500946223]
	[bookmark: _Hlk229495839]Исполнитель:

	Заказчик:
СПб ГБУ «Ленсвет»

	
	190031, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ
Сенной округ, наб реки Фонтанки,
д. 105, литера А.
ОГРН 1197847161445,
ИНН 7838087330, КПП 783801001
ОКПО 40947146 
ОКТМО 40303000000
р/счет 40102810945370000005,
номер казначейского счета
03224643400000007200,
БИК 014030106
ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//
УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург.
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(СПб ГБУ «Ленсвет», л/с 0291006)


	[bookmark: _Hlk217289419]От Исполнителя:


________________/___________ /
э.п.
	От Заказчика: 
Первый заместитель директора
СПб ГБУ «Ленсвет»
________________/Н.С. Михайлов/
э.п.










Приложение № 1
к Контракту № ___________
  от «   »                 2026 г.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№
п/п
	Наименование
	Описание

	1.
	Заказчик
	1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ленсвет» (СПб ГБУ «Ленсвет»).

	2.
	Вид работ
	2.1. Разработка проектно-сметной документации по созданию системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

	3.
	Цель работ
	3.1. Создание систем противопожарной защиты направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на защищаемый объект.

	4.
	Объем работ
	4.1. Проведение предпроектного обследования объекта силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика.
4.2. Передача комплекта проектно-сметной документации Заказчику.

	5.
	Сроки выполнения работ
по проектированию
	5.1. 60 календарных дней с момента заключения Контракта. 


	6.
	Краткая характеристика объекта
	6.1. Санкт - Петербург, ул. Сердобольская, д. 2Г, лит. А,
площадь помещений – 462,0 кв.м.;
Санкт - Петербург, ул. Подольская, д. 36, лит. А, 
площадь помещений – 392,7 кв.м.;
Санкт - Петербург, ул. Барклаевская, д. 6
площадь помещений – 1716,0 кв.м.;

	7.
	Целевой ориентир
	7.1. Результатом выполнения работ является проектная, рабочая документация, соответствующая нормам и правилам проектирования, изложенная в нормативных правовых актах Российской Федерации, а также нормативных документах и иных документах, содержащих требования к проектированию СПС и СОУЭ, а именно: 
·        Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
·         Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2106 
«О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию»
·         «ГОСТ Р 57839-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные услуги. Системы безопасности технические. Задание на проектирование. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.10.2017 № 1522-ст);
·          «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173);
·           «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 791-ст);
·          «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 792-ст);
·           «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
·            «СП 6.13130.2021. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
·             «ГОСТ Р 12.3.047-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» (утв. и введены в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 1971-ст);
·              «ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1028-ст);
·              Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 № 187.

	8.
	Требования 
к выполнению работ
	8.1. Разработка проектной документации и формирование рабочей документации СПС и СОУЭ. В рабочей документации технические решения приводить в соответствии с нормами и правилами проектирования.
8.2. Проектную (рабочую документацию) оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. 
8.3. Текстовые и графические материалы, входящие в состав рабочей документации, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 59638-2021 и ГОСТ Р 59639-2021, а также других взаимосвязанных стандартов.
8.4. Рабочую документацию передать в работу монтажной организации актом передачи, оформленной в соответствии с СП 77.13330.2016. В случае выполнения проектных и монтажных работ силами одной организации допускается не оформлять акт передачи.
8.5. Технические решения, изложенные в рабочей документации, приводить в соответствии с нормами и правилами проектирования, действующими на момент передачи документации в монтаж. Технические решения должны обеспечивать возможность проверки работоспособности системы пожарной сигнализации в процессе эксплуатации. Предусмотреть в рабочей документации необходимые запасные технические средства и материалы в объеме, достаточном для проведения своевременного ремонта, замены и испытаний на работоспособность.
8.6. Рабочая документация СПС должна включать в себя следующие прилагаемые документы:
пояснительную записку;
алгоритм работ СПС;
спецификацию оборудования;
иные документы, предусмотренные заданием на проектирование или по согласованию с Заказчиком.
8.6.1. Алгоритм работы СПС должен включать в себя принятые технические решения по логике формирования, отображения и выдачи сигналов, определяемых событиями (комбинацией и/или последовательностью) по контролируемым входным и выходным сигналам, по которым должны быть определены получатели с точностью до зоны противопожарной защиты и/или конкретного технического средства, входящего в зону противопожарной защиты и отвечающего за прием сигнала управления. Алгоритм может быть изложен в графическом, табличном, текстовом виде или комбинированно.
8.7. В проектном решении предусмотреть меры 
по обеспечению доступа к техническим средствам, установленными за фальшпотолком.
8.8. Проектирование СОУЭ осуществлять в соответствии с заданием на проектирование:
нормами и требованиями, предъявляемыми к СОУЭ, содержащимися в СП 3.13130.2009, ГОСТ Р 59639-2021, а также других нормативных документах, в которых изложены требования к СОУЭ;
технической документацией изготовителей технических средств СОУЭ и нормативных документов по проектированию.
8.8.1. При проектировании СОУЭ учитывать внутренние санитарно- технические системы здания по СП 73.13330.2016.
8.8.2. Проектная документация, разрабатываемая на СОУЭ, помимо графических и текстовых материалов, должна содержать описывающие, обосновывающие и отображающие функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения для обеспечения монтажа, капитального ремонта, модернизации, контроля работоспособности в процессе эксплуатации СОУЭ и ее элементов.
8.8.3. В рабочую документацию включить описание и обоснование алгоритмов работы СОУЭ (алгоритм должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей в случае пожара, включать размер зон пожарного оповещения, время начала оповещения в различных зонах пожарного оповещения).
8.8.4. При проектировании СОУЭ учитывать распространение звуковых волн в защищаемых помещениях с учетом:
уровня (мощности) звукового давления, применяемого пожарного или речевого оповещателя, измеряемого в дБА;
уровня звука постоянного (фонового) шума в помещении;
наличия препятствий для распространения звуковых волн между абонентом и пожарным оповещателем;
объемно - планировочных решений помещений.
8.9. Системы пожарной автоматики должны проектироваться, исходя их условий взаимодействия входящих в нее систем противопожарной защиты, а также обеспечения единства систем пожарной автоматики защищаемого объекта.
8.9.1. Технические средства систем пожарной автоматики должны применяться в соответствии с требованиями технической документации изготовителя, с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при прохождении в установленном порядке процедуры оценки соответствия.
8.9.2. При применении прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП) совместно с другими техническими средствами учитывать возможность регистрации всех предусмотренных в технической документации на ППКП извещений (применительно к конкретной линии связи) во всем диапазоне значений тока потребления в линии связи, указанной в технической документации на ППКП.
8.9.3. Использование монтажных устройств (шкафов), дополнительных аксессуаров и т.п. возможно только при условии наличия соответствующей информации в технической документации изготовителя технического средства, в отношении которого планируется применение монтажных устройств, дополнительных аксессуаров и т.д.
8.9.4. Электропитание систем пожарной автоматики необходимо выполнить в соответствии с СП 6.13130.2021.
8.9.5. Заземление (зануление) технических средств систем пожарной автоматики выполнить в соответствии с требованиями технических документаций изготовителей технических средств и нормативными документами, действующими в данной области.
8.9.6. ППКП и прибор пожарный управления, функциональные модули индикации и управления, источник бесперебойного электропитания (ИБЭ) установить в помещении пожарного поста/помещении дежурного персонала. Возможно, предусмотреть установку указанных устройств в других помещениях, но только при одновременном выполнении следующих условий, а именно:
обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку систем пожарной автоматики объекта);
обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост/помещение дежурного персонала с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами.
8.9.7. Разместить приборы, функциональные модули и ИБЭ в помещении пожарного поста/помещении дежурного персонала в местах, позволяющих осуществлять наблюдение и управление ими, а также техническое обслуживание. Данные технические средства разместить таким образом, чтобы высота от уровня пола до органов управления и индикации была от 0,75 до 1,8 м. В случае отсутствия органов управления на устройствах, устанавливаемых вне пожарного поста/помещения дежурного персонала, тогда высота их установки не регламентируется.
8.9.8. Линии связи между компонентами систем пожарной автоматики, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнить с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнить без автоматического контроля их исправности только при условии выполнения данных линий нормально - замкнутыми.
8.9.9. Выбор электрических и оптоволоконных линий связи, способы прокладки проводить в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021, СП 484.1311500.2020, технической документацией на приборы и оборудование систем пожарной автоматики. Шаг креплений линий связи или кабеленесущих систем определить в соответствии с рекомендациями производителя электрических и оптоволоконных линий связи, кабеленесущих систем.
8.9.10. В сметную документацию включить стоимость демонтажных работ существующей СПС и СОУЭ. 

	9.
	Требования к создаваемой системе пожарной сигнализации
	9.1. Система пожарной сигнализации проектируется с целью выполнения следующих основных задач:
своевременное обнаружение пожара;
достоверное обнаружение пожара;
сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;
взаимодействие с другими (при их наличии) инженерными системами объекта.
9.1.1. Своевременность обнаружения должна обеспечиваться выбором типа и класса извещателей пожарных, а также размещением извещателей пожарных в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020.
9.1.2. Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий, а именно:
выбором типов пожарных извещателей;
выбором алгоритма принятия решения о пожаре;
защитой от ложных срабатываний.
9.1.3. Сбор, обработка и предоставление информации дежурному персоналу, а также формирование необходимых сигналов управления в средства пожарной автоматики и для инженерных систем объекта осуществлять ППКП, которым следует выбирать исходя из задач по защите и характеристик объекта, а также посредством формирования зон контроля пожарной сигнализации.
9.1.4. Выбор типа извещателей пожарных провести на основе характеристик преобладающей горючей нагрузки и преобладающего фактора пожара на его начальной стадии, а также с учетом защиты от ложных срабатываний.
9.1.5. Предусмотреть ручные пожарные извещатели для ручного формирования тревожного сигнала при визуальном обнаружении пожара человеком.
9.1.6. Для системы пожарной сигнализации применить извещатели пожарные, отображающие как минимум два режима работы: дежурный и тревожный. Отображение режима работы должно осуществляться средствами встроенной или выносной оптической индикации извещателей пожарных.
9.1.7. При использовании адресных автоматических извещателей пожарных и получении сигнала «Неисправность от одного или нескольких адресных автоматических извещателей пожарных в помещении допустить формирование сигнала «Пожар» при срабатывании одного адресного автоматического извещателя пожарного.
9.1.8. Каждое защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем одним автоматическим адресным извещателем пожарным при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним извещателем пожарным.
9.1.9. По решению проектной организации, согласованному с Заказчиком может быть установлено большее количество (дублирующих) извещателей пожарных, чем требует контролируемая площадь.
9.1.10. Обеспечить точечными пожарными извещателями защиту пространства за подвесными потолками (фальшпотолками).
9.1.11. Извещатели пожарные установить под перекрытием. Расстояние от уровня перекрытия до чувствительного элемента извещателя пожарного в месте его установки должно быть не менее 25 мм., не более 600 мм. для дымового извещателя пожарного и не более 150 мм. - теплового извещателя пожарного. Разместить извещатели пожарные при наименьшем допустимом расстоянии между чувствительным элементом и уровнем перекрытия.
9.1.12. При установке извещателей пожарных на стене расположить их на стене не менее 150 мм. от извещателя пожарного до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.
9.1.13. Размещение точечных извещателей пожарных должно соответствовать требованиям таблиц 1, 2 СП 484.1311500.2020 в зависимости от выбора конкретного типа пожарного извещателя.
9.1.14. Извещатель пожарный ручной установить у выхода из здания.
9.1.15. Извещатель пожарный ручной установить на стене на высоте 1,5 м. ± 10 см. от уровня пола до органа управления (кнопки). Корпус извещателя пожарного ручного при углубленном монтажа должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее 15 мм.
9.1.16. Электрическая прочность и сопротивление изоляции извещателей пожарных должны соответствовать ГОСТ Р 52931.
9.1.17. Средний срок службы извещателей пожарных должен быть не менее 10 лет.
9.2. СОУЭ проектируется в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
9.2.1. Выбор вида управления определяется организацией - проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно - планировочных решений здания и исходя из уровня обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
9.2.2. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
9.2.3. Управление СОУЭ осуществляется из помещения пожарного поста/помещения дежурного персонала.
9.2.4. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м. от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
9.2.5. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
9.2.6. Настенные звуковые оповещатели расположить, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя   - не менее 150 мм.
9.2.7. Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.
9.2.8. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.
9.2.9. Световые оповещатели «Выход» установить над эвакуационными выходами с этажа здания или по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями СП 3.13130 в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».
9.2.10. Закладываемое оборудование СОУЭ должно иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 10 лет, при условии своевременного технического обслуживания.
9.3. Проектируемая система должна иметь возможность полной интеграции с дополнительными системами безопасности – системой контроля и управления доступом (СКУД), системой оповещения о чрезвычайных ситуациях, угрозах о совершении террористического акта. 

	10.
	Требования к оборудованию и материалам
	10.1. Предусмотреть использование современного, серийно выпускаемого оборудования и материалов российского производства, имеющих положительный опыт в эксплуатации.
10.2. Используемое оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

	11.
	Порядок сдачи и приемки работ
	11.1. Исполнитель предоставляет:
согласованную и утвержденную проектно-сметную документацию систем СПС и СОУЭ в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в переплетном виде и на электронном носителе (USB флэш - накопителе) в форматах: AutoCAD (DWG), PDF c возможностью редактирования, а также сметных документаций в программах «Гранд-Смета», «Smeta.RU» и т.д.
11.2. В срок, установленный Контрактом, Заказчик принимает выполненные работы путем подписания акта сдачи - приемки выполненных работ или направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
11.3. При наличии замечаний и претензий к результату работ Заказчик предоставляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием недостатков и сроков их устранения. После устранения выявленных недостатков, указанных в мотивированном отказе, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает акты сдачи-приемки.

	12.
	Особые условия
	12.1. Исполнитель по Контракту несет ответственность за ненадлежащую разработку проектной (рабочей) документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе монтажа, а также впоследствии эксплуатации объекта, созданных на основе разработанной проектной документации.
12.2. Исполнитель несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Исполнителя.
12.3. В случае обнаружения недостатков в проектной (рабочей) документации, допущенных в результате выполненных работ, Исполнитель обязан их устранить за свой счет. Срок устранения выявленных недостатков согласуется с Заказчиком, но не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня письменного уведомления Исполнителя о выявленных недостатках.
12.4. Настоящее Описание объекта закупки может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон в части основных технико-экономических показателей объекта, особых условий, технических требований.
12.5. В случае выявления работ, не предусмотренных Описанием объекта закупки и Контрактом, без выполнения которых реализация данных документаций будет невозможна или не обеспечит должное качество монтажных работ, Исполнитель обязан своевременно уведомить об этом Заказчика в письменной виде.
12.6. Исполнитель несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации.
12.7 Территориальная принадлежность Исполнителя – Санкт-Петербург




	От Исполнителя:


________________/___________ /
э.п.
	От Заказчика: 
Первый заместитель директора
СПб ГБУ «Ленсвет»
________________/Н.С. Михайлов/
э.п.














Приложение № 2
к Контракту № _____________
                                                                                                                            от «   »                   2026 г.

Расчет цены контракта

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб., в том числе НДС __%/НДС не облагается
	Общая стоимость, руб., в том числе НДС __%/НДС не облагается

	1
	Разработка проектно-сметной документации по созданию системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ): Санкт - Петербург, ул. Сердобольская, д. 2Г, лит. А.
	усл.ед.
	1
	
	

	2
	Разработка проектно-сметной документации по созданию системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ): Санкт - Петербург, ул. Подольская, д. 36, лит. А.
	усл.ед.
	2
	
	

	3
	Разработка проектно-сметной документации по созданию системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ): Санкт - Петербург, ул. Барклаевская, д. 6.
	усл.ед.
	5
	
	


ИТОГО: Стоимость работ составляет _______________ рублей ______ копеек, в том числе НДС __%/НДС не облагается.

             
	От Исполнителя:


________________/___________ /
э.п.
	От Заказчика: 
Первый заместитель директора
СПб ГБУ «Ленсвет»
________________/Н.С. Михайлов/
э.п.




