Техническое задание
на поставку агрегата электронасосного  
с устройством плавного пуска

Раздел I. 
1. Общие требования

1.1. Предмет закупки: поставка агрегата электронасосного с устройством плавного пуска, указанных в приложении № 1 к техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) Товаров, позволяющим определить соответствие установленным Госзаказчиком требованиям» (далее – Товар).
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 28.13.14.110 «Насосы центробежные подачи жидкостей прочие», (ОКПД2) 27.33.13.160 «Аппараты электрические для управления электрическими установками». 
1.3. Коды позиций по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности государственных нужд (КТРУ) - 28.13.14.110-00000001.
1.4. Код ККН (код ККН – код конечного каталожного наименования), определяемый в соответствии со справочником конечных каталожных наименований, размещенным на официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга в сети «Интернет» по адресу: www.gz-spb.ru, порядок ведения которого утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 № 171-р «Об утверждении Порядка формирования и ведения справочника конечных каталожных наименований и Правил использования справочника конечных каталожных наименований заказчиками Санкт-Петербурга в государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга»: информация отсутствует. 
1.5. Срок поставки Товара: с даты заключения государственного контракта, в течении 10 рабочих дней. 
2. Цели и правовое основание для поставки Товара

2.1. Цель закупки: поставка агрегата электронасосного на основе насоса центробежного консольного c устройством плавного пуска.
2.2. Основания для закупки Товара являются:
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Закон Санкт-Петербурга от 26 ноября 2025 года №659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 № 46 «О мерах 
по совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге»;
план-график закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты».

Раздел II. 
Требования к описанию объекта закупки и условий контракта
 в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
3. Требования к количеству, качеству Товара, к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам

3.1. Требования к количественным характеристикам Товара.
3.1.1. Наименование: агрегат электронасосный на основе насоса центробежного консольного. Количество 1 шт. Устройство плавного пуска. Количество 1 шт.
3.1.2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры указаны в Приложении 2.
3.1.3. В комплект поставки входит:
- насос;
- рама;
- кожух защитный;
- электродвигатель;
- паспорт и руководство по эксплуатации;
- эксплуатационная документация на электродвигатель;
- устройство плавного пуска;
- эксплуатационная документация на устройство плавного пуска.
3.1.3. Требования к значениям показателей (характеристик) Товара, позволяющим определить соответствие установленным Госзаказчиком требованиям» указаны в приложении 1 
3.2. Требования к качеству и безопасности Товара
3.2.1.	Требования к качеству Товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации. Под качеством Товара понимается 
его способность удовлетворять потребности Госзаказчика, быть использованным 
в соответствии с техническими характеристиками, установленными производителем Товара, а также целями, определенными законом, контрактом и целями, для которых Товар такого рода обычно используются.
3.2.2.	Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными
действующим законодательством Российской Федерации, включая нормы и требования 
к безопасности и защите здоровья, установленные на период режима повышенной готовности и (или) чрезвычайного положения. Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества граждан и организаций, окружающей среды 
при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
3.3. Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, 
не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), ранее не находившимся в эксплуатации, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
3.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

Раздел III. 
4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 
гарантии качества Товара, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара

4.1. Поставляемый Товар должен иметь гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком. 
4.2. Вся партия Товара подлежит возврату Поставщику и замене на качественный Товар, если в результате экспертизы обнаружится наличие некачественного Товара.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в помещение временного хранения путем отгрузки (передачи) Товара Госзаказчику по адресу: Санкт-Петербург. Доставка Товара, со склада временного хранения осуществляется самовывозом, силами Госзаказчика. Поставщик обязан передать Госзаказчику или уполномоченному лицу Товар в таре и (или) упаковке. Товар должен быть затарен и (или) упакован способом, обеспечивающим сохранность Товара такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 
Поставка Товара осуществляется в рабочее время Госзаказчика.
Дата и время поставки должны быть согласованы с Госзаказчиком
не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала поставки Товара.
В ходе приемки Товара осуществляется проверка соответствия ассортименту и количеству Товара условиям контракта. По результатам приемки подписывается унифицированная форма ТОРГ-12, утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций» (далее – Товарная накладная).
4.2.1. Условия транспортирования агрегата:
- в части воздействия климатических факторов - 6 по ГОСТ 15150-69; 
- в части воздействия механических факторов - Ж  по ГОСТ 23170-78.
4.3.  Для оплаты Товара Поставщик передает Госзаказчику комплект документов:
-счет;
-счет-фактура (при наличии);
-товарная накладная;
    -акт приема-передачи Товара. 
Вместо счет-фактуры и товарной накладной возможно использование 
Универсального передаточного документа – УПД, рекомендованного к применению письмом Федеральной налоговой службы России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96 
«Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного 
документа, составленного на основе формы счета-фактуры».
4.4. В соответствии со статьей 513 Гражданского кодекса Российской Федерации, Госзаказчик или уполномоченное лицо совершает все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с государственным контрактом. Принятый Госзаказчиком или уполномоченным лицом Товар должен быть осмотрен в срок, определенный законом, иными правовыми актами или государственным контрактом. Госзаказчикили уполномоченное лицо в этот же срок проверяет количество 
и качество принятого Товара в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, контрактом или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях 
или недостатках Товара незамедлительно письменно уведомляет Поставщика.  
В случае получения поставляемого Товара от транспортной организации Госзаказчик
или уполномоченное лицо проверяет соответствие Товара сведениям, указанным 
в транспортных и сопроводительных документах, а также принимает этот Товар 
от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
При приёмке Товара Госзаказчик или уполномоченное лицо проверяет 
его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах
по наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.
В случае мотивированного отказа Госзаказчика от принятия поставленного Товара, Поставщик обязан устранить все отмеченные недостатки за свой счет в течение 
не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания рекламационного акта, составляемого при приёме Товара и подписываемого Госзаказчиком или уполномоченным лицом и Поставщиком.
Госзаказчик оставляет за собой право проводить проверку Товара 
в авторизованных сервисных центрах производителя или в организациях, официально уполномоченных для проведения независимой экспертизы, на предмет выявления возможной поставки некачественного Товара.

Раздел IV.
5. Требования энергетической эффективности Товаров для государственных нужд

5.1. Требования энергетической эффективности Товара установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".


Раздел V. 
6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся
его неотъемлемой частью

6.1. Приложение № 1 к техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) Товара, позволяющим определить соответствие установленным Госзаказчиком требованиям».
6.2. Приложение № 2 к техническому заданию «Габаритные, установочные и присоединительные размеры».
6.3. Приложение № 3 к техническому заданию «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».


Начальник отдела эксплуатации			                   	Кондратович В.А.
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Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                                 к техническому заданию
Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара позволяющим определить соответствие установленным Госзаказчиком требованиям»

	[bookmark: _GoBack]Тип объекта закупки
	
	

	№
п/п

	Наименование товара
(рекомендованный вид)
	Код позиции/ККН
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Агрегат электронасосный
для перекачки жидкостей , подъемники жидкостей
	28.13.14.110-001
	взрывозащищенность
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт.
	1


	
	
	
	Мощность двигателя
	45,0
	кВт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Подача Q
	>100
	м3/ч
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Напор, H
	>80
	м
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Частота вращения
	>2900
	об/мин
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Потребляемая мощность насоса, N
	<30,3
	кВт (при p=1000 кг/м
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Допускаемый кавитационный запас, NPSHr
	>3,6
	м
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
шт
	
1

	
	
	
	Давление на входе
	<0,35
	мПа
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Синхронная частота вращения двигателя, N
	>3000
	об/мин
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ток статора, А
	<55,4
	А
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Выходная мощность
	>45,0
	кВт
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	2.
	Устройство плавного пуска
	
	Номинальный ток
	<90,0
	А
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	шт
	1

	
	
	
	Охлаждение
	Принудительное воздушное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Частота тока
	50
	Гц
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Подключаемый электродвигатель
	Трехфазный короткозамкнутый асинхронный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Температура эксплуатации
	-10+40
	С
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Допустимая влажность
	<95
	ПРОЦ
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Срок службы
	>9
	лет
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Степень защиты
	IP20
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	





