ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку огнетушителей и пожарно-технического имущества 
1. Предмет договора: поставка порошковых огнетушителей и пожарно-технического имущества: 

2. Требования к оказываемым услугам
2.1. Наименование, характеристики, количество оказываемых услуг:
	Наименование товара
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке (наименование показателей)
	Значение показателей, параметры и условия

	Огнетушитель порошковый

ОП–8
	Класс пожара
	АВСЕ

	
	Тип
	порошковый

	
	Масса заряда порошка, кг
	не менее 8±0.2

	
	Рабочее давление, МПа
	1.4-1,6

	
	Длина струи, м
	не менее 4

	
	Продолжительность подачи ОТВ, с.
	не менее 15

	
	Комплектность
	Шланг с раструбом, паспорт

	
	Запорное устройство порошкового огнетушителя, обеспечивающее свободное открытие и закрытие простым движением руки, должно быть снабжено индикатором для оперативного контроля давления в корпусе. Манометр должен быть установлен на головке огнетушителя и показывать степень его работоспособности.

Запорное устройство должно быть опломбировано пломбой. 
	Соответствие

	
	Срок службы огнетушителя, лет
	Не менее 10

	
	Вместимость
	9,8+0,33л

	
	Масса огнетушащего вещества
	8+0,4кг

	
	Количество, шт.
	16

	Кронштейн для огнетушителя универсальный
	Предназначен для крепления переносных огнетушителей подвесным способом. Крепеж подходит для огнетушителей производства "Ярпожинвест", "Огнеборец", "Пожнанотех" и "Русинтэк":

- Порошковых ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-6 
углекислотных ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3 
· воздушно-пенного ОВП-4
· воздушно-эмульсионных ОВЭ-2, ОВЭ-4, ОВЭ-5


	
	Вес, кг
0,08

	
	Габаритные размеры высота, мм
50

	
	Габаритные размеры ширина, мм
40

	
	Габаритные размеры глубина, мм
110

	
	Цвет
красный

	Полотно противопожарное ПП-600
	Материал
Ткань базальтовая, стекловолоконная

	
	Длина полотна, мм
1500

	
	Ширина полотна, мм
2000

	
	Масса укладки полотна в чехле, не более, кг
1,45

	
	Сертификат соответствия требованиям тех. регламента о требованиях пожарной безопасности
наличие

	ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ «ШАНС-2Н» П/М или эквивалент

	Используется для обеспечения защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от открытого пламени и токсичных продуктов горения в течение не менее 30 минут. Компактно сформированный пожарно-спасательный комплект «Шанс-2Н»Н обеспечивает удобство хранения и позволяет комплексно и максимально эффективно использовать средства индивидуальной защиты в условиях воздействия открытого пламени и сильного задымления.

для защиты органов дыхания и зрения человека от открытого пламени и токсичных продуктов горения в течение не менее 30 минут;

для предотвращения возгорания одежды и защиты от открытого пламени, повышенных температур и теплового излучения;

для выноса, укрытия и транспортировки пострадавших людей из зоны пожара;

для изоляции очага возгорания.

	
	Комплектация:

УФМС «Шанс»-Е.

Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) «Шанс».

	Знаки безопасности ПБ 
	Знак F04 "Огнетушитель" (самокл. Пленка 150х150);                                               Знак "Ответственный за ПБ" (самокл. Пленка  100х200).


Организация, оказывающая услуги, должна иметь:

- лицензию Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- заключение экспертизы промышленной безопасности;

- разрешение Росгостехнадзора на право эксплуатации зарядной станции и испытательного пункта с проведением работ по наполнению, ремонту и техническому освидетельствованию всех видов огнетушителей;

- зарегистрированное в Ростехнадзоре клеймо для клеймения прошедших техническое освидетельствование баллонов (корпусов) огнетушителей;

- необходимое оборудование и аттестованный в Ростехнадзоре персонал для проведения технического освидетельствования корпусов огнетушителей.

2.2.1.   В цену оказания услуг включены расходы: на перевозку, разгрузку, расходные материалы, необходимые для технического обслуживания и перезарядки.

2.3. Предоставление гарантий на товар: Срок действия гарантии на товар должен быть не менее срока действия гарантии производителя товара.
3. Условия предоставления услуг:
Товар должен быть заводского изготовления, новым (товар, который не был в употреблении, не был восстановлен). Дата производства товара: не ранее 2025 года.
Товар должен быть поставлен в упаковке, предусмотренной изготовителем и обеспечивающей его сохранность при отгрузке и перевозке. 

Маркировка на упаковке товара, таре должна соответствовать действующим стандартам.

.Поставляемый товар должен быть пригоден для использования, соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем, требованиям к его безопасности. 

Документы, подтверждающие качество поставляемого товара должны предоставляться одновременно с передачей товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Поставщик поставляет товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством РФ
При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации соответствия), если такие установлены 
на поставляемый товар, руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом.
Поставщик гарантирует соответствие качества и объем поставляемого товара условиям договора, гарантирует качество всего объема (100%).
В случае обнаружения недочетов по оказанным услугам, Заказчик направляет письменное уведомление об устранении недочетов. Исполнитель в течение 5 календарных дней со дня получения уведомления, должен устранить указанные недочеты.

3.1. Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика.       
3.2. Сроки оказания услуг: с момента заключения Контракта  по 30.08.2026 г.
3.3. Сроки и условия оплаты: Заказчик оплачивает фактически выполненные работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета, выставленного Исполнителем на основании подписанного (принятого) Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. Плата производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на счет Исполнителя.
