ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
 (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
1. Общие требования

1.1. Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский» (сокращенно СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский»)
1.2. Ответственный представитель Заказчика: главный инженер Цыбов Сергей Васильевич, тел. 411-85-75, e-mail: pmdcfrunz@mail.ru
1.3. Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем вентиляции и кондиционирования в период с 01.07.2026 по 31.12.2026 гг. (далее – Услуги).
1.4. Основание для закупки: 
- Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год».
- План-график Учреждения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
Объем оказываемых услуг приведен в Таблице 1.

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем вентиляции и кондиционирования в период с 01.07.2026 по 31.12.2026 гг.
	33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
	Месяц.
	6


1.5. Срок оказания Услуг:

- начало оказания Услуг: с даты подписания Контракта, но не ранее 01.07.2026;

- окончание оказания Услуг: 31.12.2026.
1.6. Адреса оказания Услуг и перечень оборудования, подлежащего обслуживанию приведены в Таблице 2.
2. Требования к техническим характеристикам услуг, виды и объем услуг, включенные в стоимость обслуживания
2.1. Комплексное обслуживание включает в себя:
- Проведение технического освидетельствование перед началом оказания услуг предусмотренных контрактом, с составлением акта технического освидетельствования подписанного представителями обеих сторон контракта.
- Регламентное техническое обслуживание – комплекс операций, необходимых для поддержания работоспособности вентиляционного оборудования.

- Устранение отказов в работе оборудования – выполняется при выходе из строя вентиляционного оборудования для обеспечения восстановления работоспособности систем вентиляции.

- Текущий ремонт – это ремонт, выполняемый на объекте эксплуатации для обеспечения или восстановления работоспособности вентиляционного оборудования и состоящий в замене и восстановлении отдельных частей и их регулировке.
2.2. Регламентное техническое обслуживание (операции, производимые ежемесячно):
- Проверка состояния и очистка: коробов воздушного тракта, воздуховодов, вентиляционных каналов, воздухозаборных решеток, распределительных и вытяжных дефлекторов, замена фильтров ((по необходимости), фильтры и вспомогательные материалы учтены в стоимости услуг). Проверка на проходимость и, при необходимости, очистка вентиляционных каналов естественной вентиляции с оформлением актов (один раз в год, во втором квартале).
- Регулярная проверка комплектности оборудования вентиляции, отопления и кондиционирования.
- Проверка качества резиновых уплотнений воздуховодов и состояния брезентовых переходов, наличия и производительности потока воздуха вытяжки (притока) (см. п.п. 4.4.3 настоящего раздела). 
- Проверка свободного доступа воздуха к заборному устройству, исправности заслонок. Проверка рабочего давления воздушного потока (притока, вытяжки).
- Проверка направления вращения крыльчатки, состояния крепления крыльчатки к валу двигателя, отсутствие биения. При необходимости очистка лопаток крыльчатки от загрязнений, балансировка на валу.
- Проверка состояния креплений электродвигателей, вентиляторов, защитных кожухов к раме, проверка состояния амортизаторов, приводных клиновых ремней, при необходимости их замена. Замена неисправных механических элементов конструкции (см. п. 4.4.3 настоящего раздела).
- Проверка правильности чередования фаз питания двигателя вентилятора, работы вентилятора и двигателя по шуму, нагреву, по токовым характеристикам. Проверка состояния электроизоляции электродвигателей (сопротивления изоляции), исправности защитного заземления и электропроводки (после ремонта и 1 раз в год). С составлением отчетов о проведенных испытаниях.

- Проверка исправности электропусковой и защитной аппаратуры (магнитные пускатели, автоматические выключатели, реле защиты от перекоса фаз), состояния и исправности датчиков температуры, давления и тому подобных, при необходимости замена комплектующих деталей электроаппаратуры. Проверка надежности крепления электропусковой, защитной аппаратуры, датчиков температуры, давления и тому подобных.

- Проверка надежности крепления электрических контактных соединений всей монтажной схемы. При необходимости подтяжка контактов, их замена.

- Проверка работы пультов дистанционного управления (местного), в т.ч. на предмет заедания кнопок, выхода из строя элементов индикации, элементов питания.

- Проверка работы системы индикации и сигнализации (в т.ч. выход сигнала на системы пожарной сигнализации). Удаление загрязнений рабочих поверхностей, кнопок, элементов индикации.

- Проверка срабатывания электрозащиты (АП-50, тепловое реле).

- Проверка температуры теплоносителя на входе и выходе калорифера, температуры и объемов подаваемого воздуха с учетом создания комфортного климата в помещении, регулировка.

- Очистка секций охлаждения и дренажных каналов для слива конденсата, дозаправка хладагентом (хладагенты и вспомогательные материалы учтены в стоимости услуг).
2.3. Устранение отказов в работе систем вентиляции, отопления и кондиционирования.

- Определение причин отказов, неисправностей с составлением акта дефектов оборудования.
- Устранение мелких, незначительных отказов в работе оборудования в процессе эксплуатации.
- Восстановление программ и настроек электронных устройств, нарушившихся в результате отключения электропитания и после частичной или полной остановки систем.
2.4. Текущий ремонт.
- Выполнение работ, предусмотренных плановым техническим обслуживанием, по итогам проведения регламентного технического обслуживания.
- Полная дефектация всех элементов вентиляционного оборудования с частичной разборкой оборудования для определения причин и необходимости проведение ремонта, замены узлов. 
- Замена крепления электродвигателя, защитных кожухов, крыльчатки, амортизаторов, замена резиновых уплотнений воздуховодов и брезентовых переходов, приводных клиновых ремней по итогам проведения регламентного технического обслуживания (стоимость крепежа, материалов и деталей, в т.ч. приводных ремней, включена в стоимость услуг по настоящему Контракту).
- Очистка и смазка подшипников электродвигателей, при необходимости – замена, по итогам проведения регламентного технического обслуживания (стоимость масел, подшипников включена в стоимость услуг по настоящему Контракту).
- Зачистка контактов магнитных пускателей, реле, контактов электрических соединений, при необходимости – замена. Замена вышедших из строя кнопок, индикаторов, элементов питания, датчиков температуры, давления и тому подобных. Стоимость материалов, изделий, а также необходимых элементов питания включена в стоимость услуг по настоящему Контракту.
- Проведение пуско-наладочных работ.
- Ввод оборудования после текущего ремонта в работу с оформлением Акта ввода в эксплуатацию, с приложением исполнительной документации.
2.5. Требования к качеству и безопасности услуг
Качество и безопасность оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил:
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждённых приказом Минэнерго России от 19.02.2000 №49
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Минэнерго России от 13.10.2003 №6.
- Инструкции по эксплуатации завода изготовителя.
Безопасность оказания услуг осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001г.);
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». (Российская газета №64-65 от 06.04.1999г.);
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». (Российская газета №3 от 05.01.1995г.).
Все применяемые Исполнителем материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 04.07.2020) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
3. Требования к Исполнителю

3.1. Перед началом оказания услуг Исполнитель должен назначить приказом представителя, ответственного за оказание услуг, соблюдение правил пожарной безопасности, электробезопасности, правил техники безопасности при оказании Услуг персоналом Исполнителя и представить данное лицо представителю Заказчика. Дата и время выхода на адреса для оказания Услуг необходимо предварительно согласовывать с Заказчиком.
3.2. При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, и, в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий Контракта, Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке.
3.3. При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и других инженерных сетей, и коммуникаций.
3.4. Оказание услуг по техническому обслуживанию Исполнитель проводит специально подготовленным и обученным персоналом, прошедшим необходимую проверку знаний, с соответствующей квалификационной группой по электробезопасности и имеющим оформленные трудовые отношения с Исполнителем. 
3.5. Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми инструментом, приборами, средствами защиты.
4. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг потребностям заказчика (приемка услуг):

4.1. Для своевременного оказания услуг надлежащего качества исполнитель должен вести на объекте следующую документацию: 

· журнал учета дефектов и неисправностей (в свободной форме);

· журнал регистрации и выполнения заявок (в свободной форме);

· журнал выполнения мероприятий по техническому обслуживанию систем кондиционирования (в свободной форме);

· журнал выполнения мероприятий по техническому обслуживанию систем вентиляции, дымоудаления и подпора воздуха (в свободной форме);

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструктажей по пожарной безопасности (рекомендуемая форма - Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120); 

· журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. 

Журналы должны быть подготовлены Исполнителем, листы пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписью руководителя и печатью организации Исполнителя. 

Журналы должны находиться на каждом адресе.
4.2. Сдача Исполнителем результата услуг и приемки его Заказчиком оформляется актом о приемке услуг, подписанным Сторонами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае несоответствия объемов предъявленных услуг, некачественного оказания услуг, отступления от технических условий и других, нормативных документов, отсутствия требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов. 
4.4. При предъявлении Исполнителем недостаточной или недостоверной информации, содержащей в отчетных документах, заказчик вправе приостановить оплату оказанных Исполнителем услуг до устранения Исполнителем допущенных нарушений.
4.5. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания документа о приемке оказанных услуг Заказчиком.
5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
5.1. Требования не установлены.
6. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества услуг

6.1. Исполнитель гарантирует качественное выполнение услуг в соответствии с техническим заданием в течение всего срока оказания услуг.

6.2. Заказчик совместно с Исполнителем принимает оказанные услуги по качеству и количеству в течение 5 суток с момента их оказания. В случае обнаружения некачественно оказанной и/или не оказанной услуги Заказчик вызывает представителя Исполнителя услуг и составляет Акт, в котором указывает обнаруженные недостатки, сроки и порядок их устранения. Неявка представителя Исполнителя услуг на место обнаружения недостатков или отказ от подписания Акта не препятствует наступлению последствий для Исполнителя услуг, указанных в Акте. 

6.3. Исполнитель услуг обязан в указанный в Акте срок, но не более 3 (трёх) дней безвозмездно устранить указанные в акте недостатки.

6.4. На все оказываемые услуги Исполнитель несет гарантию в течении трех месяцев с момента подписания акта оказания услуг. В случае выявления не качественного или не полном объеме оказанных услуг, а также выхода из строя узлов и деталей в гарантийный период, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в кротчайшие сроки, за свой счет.  

Адреса оказания услуг и состав оборудования СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский»
Таблица №2 

	№ п/п
	Наименование и адрес объекта
	Система
	Наименование
	Оборудование
	Производитель
	Количество

	1
	ПМДЦ «Фрунзенский», 

ул. Софийская, д. 38, кор. 2, лит. А
	ВЕ
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	

	
	
	К1, К2
	Кондиционер бытовой настенный (сплит система)
	KVS-IRAY09ST
	ECOSTAR
	5

	
	
	К1
	Кондиционер бытовой настенный (сплит система)
	FUNAI RAC-1KD25HP
	
	1

	2
	ДМ «Купчино»

ул. Олеко Дундича, д. 32, лит. А
	ПВ1
	Установка приточно-вытяжная с рекуператором и воздухоохладительной секцией
	Fanber FBR 7.5
	FANBER
	1

	
	
	ПВ1а
	Установка приточно-вытяжная с рекуператором и воздухоохладительной секцией
	Fanber FBR 7.5
	FANBER
	1

	
	
	ПВ2
	Установка приточно-вытяжная с рекуператором и воздухоохладительной секцией
	Airbox A20-10Q
	"Rosenberg"
	1

	
	
	ПВ3
	Установка приточно-вытяжная с рекуператором и воздухоохладительной секцией
	Fanber FBR-4.0R
	"Rosenberg"
	1

	
	
	П4, П5
	Установки приточные с калорифером 
	Airbox A20-07Q
	"Rosenberg"
	2

	
	
	В4, В5,
	Установки принудительные вытяжные 
	UKRS 090A-G-400-y1
	
	2

	
	
	В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12
	Установки принудительные вытяжные
	EKAD400-4K -2шт., 
	"Rosenberg"
	7

	
	
	ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4, ВЕ5, ВЕ6
	Системы естественной вытяжной вентиляции
	
	
	6

	
	
	К1
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	LPC-14TSM
	Loriot
	5

	
	
	К2
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	RM-LP50CN-E
	Royal Clima
	6

	3
	МКО «Молоко»,

ул. Бухарестская, д. 91, лит. А
	П1,П2
	Установка приточная
	RP-60-35/31-4D 
	"Remak"
	2

	
	
	В1, В2, В3
	Установки принудительные вытяжные
	ВК
	
	3

	
	
	ВЕ1, ВЕ2
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	2

	
	
	К1
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	LPC-14TSM
	Loriot
	7

	
	
	К2
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	RM-LP50CN-E
	Royal Clima
	2

	4
	ПМК «ЦСМК «Факел»,

ул. Софийская, д. 44, лит А, 
	П1, П2
	Установка приточная с воздухоохладительной секцией
	WRW 50-30/25.4D
	“KORF”
	2

	
	
	В1, В2, 
	Установки принудительные вытяжные
	WRW 70-40/35.4D
	“KORF”
	2

	
	
	ВЕ1, ВЕ2
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	2

	
	
	К2
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	RM-LP50CN-E
	Royal Clima
	3

	
	
	К1
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	LPC-14TSM
	Loriot
	1

	
	
	К1
	Кондиционер бытовой настенный (сплит система)
	FUNAI RAC-1KD50HP
	
	1

	5
	ПМК «Атмосфера»,

ул. Софийская, д. 39, кор.1, лит. А
	К1
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	RM-LP50CN-E
	Royal Clima
	1

	6
	ПМК «ВПК им. Клубова А.А.»,

 ул. Боровая, д. 48, лит. А
	ВЕ
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	

	
	
	К1
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	LPC-14TSM
	Loriot
	2

	7
	ПМК «Планета»,

ул. Будапештская, д. 33, лит. А
	ВЕ
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	

	
	
	К1, К2
	Кондиционер бытовой настенный (сплит система)
	EXP-18PN
	ULTIMA COMFORT
	1

	8
	ПМК «Феникс»,

ул. Пловдивская, д. 9, лит. А
	ВЕ
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	

	
	
	К1
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	LPC-14TSM
	Loriot
	1

	9
	ПМК «ВПК им. 3й Фрунзенской дивизии народного ополчения»

ул. Олеко Дундича, д. 34, кор.1, лит. А
	ВЕ
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	

	
	
	К4
	Кондиционер комнатный
	AQ07XLN
	SAMSUNG
	1

	
	
	К5, К6
	Кондиционер бытовой настенный (сплит система)
	AQ07XLN
	SAMSUNG
	2

	
	
	К1, К2
	Кондиционер бытовой настенный (сплит система)
	EXP-18PN
	ULTIMA COMFORT
	2

	
	
	К3
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	LPC-14TSM
	Loriot
	1

	10
	ПМК «Гармония»

ул. Купчинская, д. 23, кор.1, лит. В
	ВЕ
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	

	
	
	К1
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	LPC-14TSM
	Loriot
	1

	11
	ПМК «Современник»

ул. Купчинская, д. 32, кор. 1, лит. В
	ВЕ
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	

	
	
	К1
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	LPC-14TSM
	Loriot
	2

	12
	ПМК «Юность»,

ул. Купчинская, д. 15, кор. 1, лит. А
	ВЕ
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	

	
	
	В1
	Установка вытяжная
	СК125С
	«Ostberg»
	1

	
	
	В2
	Установка вытяжная
	СК125С
	«Ostberg»
	

	
	
	К1, К2
	Кондиционер бытовой настенный (сплит система)
	EXP-18PN
	ULTIMA COMFORT
	1

	
	
	К3
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	LPC-14TSM
	Loriot
	1

	13
	ПМК «Старт»

ул. Софийская, д. 47, кор.1, лит. А
	ВЕ
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	

	
	
	К1, К2
	Кондиционер бытовой настенный (сплит система)
	EXP-18PN
	ULTIMA COMFORT
	1

	
	
	К3
	Кондиционер бытовой мобильный (кондиционер бытовой напольный мобильный) 
	LPC-14TSM
	Loriot
	1

	14
	ПМК «Романтика», 

ул. Бухарестская, д. 74, лит. А
	П1 В1
	Установка приточно-вытяжная
	FR11 HWL-L-VAV
	«Systemair»
	1

	
	
	П2 В2
	Установка приточно-вытяжная
	MAXI 2000 HW AHU-Compact
	"Systemair "
	1

	
	
	П3 В3
	Установка приточно-вытяжная
	MAXI 1100 HW AHU-Compact
	«Systemair»
	1

	
	
	В4
	Установка вытяжная
	K100XL
	«Systemair»
	1

	
	
	В5
	Установка вытяжная
	K160M
	«Systemair»
	1

	
	
	ЩУВ
	Щит управления вентиляцией
	ЩУВ №1
	«Systemair»
	1

	15
	ПМК «Искра»

ул. Димитрова, д. 18, кор.1, лит. А
	В1
	Установка принудительная вытяжная
	
	
	1

	
	
	К1, К2
	Мульти сплит-системы с наружными и внутренними блоками
	
	
	2

	16
	ПМК «Ракетка»

ул. Будапештская, д. 49, кор.1, лит. А 
	ВЕ
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	

	
	
	К1, К2
	Кондиционер бытовой настенный (сплит система)
	EXP-18PN
	ULTIMA COMFORT
	1

	
	
	К1
	Кондиционер бытовой настенный (сплит система)
	FUNAI RAC-1KD50HP
	
	1

	17
	ПМК «Прогресс»,

ул. Бухарестская, д. 31, кор.1, лит. А
	ВЕ
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	

	
	
	К1, К2
	Кондиционер бытовой настенный (сплит система)
	EXP-18PN
	ULTIMA COMFORT
	2

	18
	ПМК «Мир»,

ул. Бухарестская, д. 114, кор.1, лит. А
	ВЕ
	Естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах
	
	
	


Разработал: Цыбов С.В.

